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Aufiraggeber:
Auftraggeber Adresse: ' - 91522 Ansbach
Probenahmeort: siehe unten
Probenehmer: AIR (Herr Klimt A
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Probeneingangsdatum: 11.01.2018
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Untersuchung Eigenversorgungsanlagen
Untersuchungsergebnis Rohwasser
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Der Priufbericht darf ohne schrifiche Genehmigung des Praflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden
Din Prifergebnisse beziehen sich ausschiielliich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gt ftir die im Pritfbericht mit * gekennzeichneten Prifvesfahren.
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Untersuchungsergebnis Rohwasser
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Prabenbezeichnung ;‘::s:;:‘:“en L flltw

Labornummer CP1800850
Probenahmedatum 11.01.18-13:50h

Probenah 91522 Ansbach/Obereichenbach

ugh
Perfiuorhexansiure (PFHXA)  nue mm pgt 0,28
Perfluorhexansulfonat (PFHXS) nue m*"""' gl 1,4
Perfluorheptansaure (PFHPA)  nue Mws Hg/ 0,053
Perfluoroctansaure (PFOA)  nug|[issgomdon, Hgh 0,075
Perfuoroctansulfonat (PFOS)  ue| Tossand g 023
:’;;g;:so;?ctansuffnns&ummid e Eg...w oA <0,01
Perfluornonansaure (PFNA) NUE mm ugh 0,023
Perfluordecansaure (PFDA) ~ ug| [oesaemraiion, Hg/ <0,01
Perfluordecansulfonat (PFDS)  wue| Pssgeakaon, ug/ <0,01
Perfluordodecansaure (PFDoA) - wue| Pissaeesiion, pgh <0,01
SurmePFT NUE| et Hg/ 2,24
'NUE: Analytik dﬁfch Analytik Institut Ristzler GmbH, 90471 Ndmberg
fibH, Ansbach, den 22.01.2018
Dipl.-ing. (FH)
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